焚烧炉本体保温施工改造施工概况及施工要求

一、工程概况
焚烧炉侧墙及后墙保温施工，包括但不限于：硅酸铝耐火纤维毯铺设、金属保护层、保温外护板施工，以及必要的施工平台和施工措施。
焚烧炉保温在焚烧炉本体安装，施工面积较大，施工方需充分考虑施工用临时脚手架等施工措施。
二、施工要求
所有进厂材料须有产品出厂合格证、产品质量证明书、检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告等质量证明文件，并满足《火力发电厂绝热材料》中的各项要求。
所有保温金属件需采用焊接形式与焚烧炉墙板焊接牢固，且不能影响膨胀。
外护板安装完毕后保温护板不得出现变形等外观损害，保证平整、美观，且不影响膨胀，并保证焚烧炉外墙保温施工后表面温度不得超过50℃。
施工方应充分考虑材料损耗及施工耗材，施工方根据现场实际情况充分考虑，包含在报价中。
[bookmark: _GoBack]我司厂房内设备均为运行设备，施工方在施工过程中不得影响设备正常运行。因此采取的各类施工安全措施包含在报价中。
